E N E RG I EAUSWEIS far Nichtwohngebaude

geman den §§ 16 ff. Energiesparverordnung (EnEV) , (Einsparungen mit mittlerem Energiepreis von 10,8 ct’/kWh)

Gebaude Feuerwehr Bensheim B. [1972
Adresse Robert Bosch Straf3e 7-9
Hauptnutzung Feuerwehren 1.662 m?
Nettogrundfléche 1.662 m2
Heizenergie Verbrauchskennwert 2004 - 2006 (einschlieBlich Warmwasser) Kosten/Jahr
Erdgas
Diese Liegenschaft 188 |kwWh/m2a 12.922 €/a
0 103 126 145 162 189 220 KWh/m2a
effizient_ C D E F - ineffizient | 7,8 €/m?
Vergleichswert EnEV 155 kWh/m2a
Strom Verbrauchskennwert 2004 - 2006 Kosten/Jahr
Diese Liegenschaft 32 |kWh/m2a 8.397 €/a
0 8 12 16 21 31 46 KWh/m2a
effizient_ C D E F ineffizient | 5,1 €/m?
Vergleichswert EnEV 40 kWh/m2a
Wasser Verbrauchskennwert 2004 - 2006 Kosten/Jahr
Diese Liegenschaft 210 I/m2a 3.579 €/a
0 105 151 292 345 532 609 I/mea
effizient C D E F - ineffizient | 2,2 €/m?
Mittelwert 353 I/m2a
Summe 24.898 €/a
Erlauterungen

Die Verbrauchswerte werden beeinflusst durch den baulichen Zustand, die Betriebsflhrung und das Nutzerverhalten.
Brennwertkessel bereits in 1997 eingebaut, AnschluB an GLT

Dach gedammt, Aussenwand nur Kalksandstein

Energiekennwert Heizenergie > ENEV, Klimaanlage vorhanden

Empfehlungen zur kostenglinstigen Modernisierung KRZ |Kosten Einsparung
Solarkollektor Warmwasser oder Durchlauferhitzer Elektro/Gas 11 10.000 € 900 €/a
Teilbereiche wie Halle und Waschhalle weniger heizen, Umbau Umkleidesituation

Empfehlungen zu Nutzung und Betrieb Einsparung
Liftung nur kurz und stoBweise, Hallentore schlieBen 600 €/a
Abschalten der Beleuchtung bei ausreichendem Tageslicht 600 €/a
Konsequente Nutzung der Sparfunktion an Toilettenspilungen 400 €/a
Klimaanlage nur bei Bedarf einschalten, Sonnenschutzjalousien nutzen 300 €/a
gesehen: aufgestellt:

06.11.2008 Energieberatung Bensheim 06.11.2008 Energieberater Robert Persch
entwickelt durch Hochbauamt Frankfurt Ihre Ideen zur Energieeinsparung bitte an:

www.stadt-frankfurt.de/energiemanagement energieberatung@bensheim.de




